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En el capítulo 4, se incluye el apartado 4.2 siguiente: 
 

4.2 Chimeneas metálicas hechas en obra 

Las chimeneas metálicas hechas de obra se utilizarán solamente cuando las características especiales de la instalación 
impidan la utilización de una chimenea modular metálica, debiendo justificarse dicha imposibilidad. 
 
Las chimeneas metálicas hechas en obra, a pesar de no disponer de marcado CE y por tanto de designación acorde a las 
Normas UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2, deberán tener unas características funcionales, al menos, iguales a las es-
pecificadas en el apartado 4.1 para las chimeneas modulares metálicas. 
 
Las chimeneas metálicas hechas en obra cumplirán así mismo todas las especificaciones sobre diseño expuestas en esta 
norma. 
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